R110/90

STR. ALEXANDRU DO

{ TRONSON 70C - 70D
|PE100 SDR11 Dn 110mm

BRESCU

L =330m

La executare se vor pastra distantele de

siguranta intre conductele subterane ale
retelei de gaze naturale si diferite constructii
sau instalatii, conform Tabel 1 din NTPEE -

? 10.05.2018

Categoria de importanta a lucrarii este ,,C"
conf. HG 766 / 1997.

LEGENDA :

"S- Rcica distributie g. n. redusa presiune proiectata
PR Rctea distributie g. n. redusa presiune existenta

T90

R 110/90

—3¢—¢Limita de proprietate P
ssevae@ Racord GN

cC

AR Mumclm_;,
OSIORI DE VEL

'.ul

Nod de legatura

Teu egal electrofuziune Dn 90 mm
Reductie electrofuziune Dn 110/90 mm

Cap terminal

ANEXA [ © / 5
LA i
CERTIFICATULIDE URBAMN'S ) !
'f/ Lelay |
N ol -2"1"95 .’.U.fﬂ. :’
— Arbiitdot-cef
INDICATORI NUME REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA a
ART. - T e A S |
Beneficiar ; iP Habiais
) ol .
PREMIER ENERGY S.R.IL. 02-RV/03.2021
i e o Titlu proiect: EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE G.N.
SPWF l NLML { SEM%T URA_ | Sf(;‘ég ‘ REDUSA PRESIUNE si racordurile aferente in FAZA:
Sef Proiect 1 ROSIORII DE VEDE, JUD. TELEORMAN {‘ DTAC
Proiectat i J Titlu plansa : M anas
— DATA: | ""PLAN DE SITUATIE ! 13“2;217'1
Verificat i 2021 | STR. ALEXANDRU DOBRESCU




T (86085 [STR. FDT. PARC NORD |
\ ] TRONSON 386C - 386D
TR 90/6; ~ \PE100 SDR11 Dn 63mm

A g
' P O RACORD GNRP
P 4 STR. Fdt. PARC NORD NR. 2
N Y 4 TANASE FLOREA :
{,. - PE100 SDR11 Dn 32mm 1:3 executare se vor pastra distantele de
P <,/ L=47Tm ryl 3 siguranta intre conductele subterane ale
TR 90/6 ’A:_{___, STR. ALEEA PARC NORD : AN (1EON retelei de gaze naturale si diferite constructii
_____—{TRONSON 386E - 3186F g I v _‘ sau instalatii, conform Tabel 1 din NTPEE -
FN 7 lser PE100 SDR11 Dn 63mm Nr Nt ' ———
P y L =55m A|.1|'(\L.i
N Categoria de importanta a lucrarii este I i
Y '\\\\.\ conf. HG 766 / 1997.
, QA o
0 “‘x\\l‘\_
/ K LEGENDA :

o Retea distributie g. n. redusa presiune proiectata

NN Retea distributie g. n. redusa presiune existenta
i @ Nod de legatura

e TR 90/63 Teu redus electrofuziune Dn 90/63 mm

¢ Limita de proprietaic
JUDETUL TELEORMAN _ glp. oo

)
Ji NN . :
/ SN PRIMARIA MUNICIPIULUI :
4 “ ¢
/ N ROSIORI OE vepe  CC [Cap terminal
! . "y E

INDICATORI = NUME : REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
_ ART. | i '
! _Beneficiar : .
- . Proiect nr.,

PREMIER ENERGY S.R.L. j 02-RV/03.2021

SPECIFICATIE NU ‘ . Titlu ; roiect: EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE G.N. .
! e SEMNATURA. feara; ' REDUSA PRESIUNE si racordurile aferente in FAZA:

111000  ROSIORII DE VEDE, JUD. TELEORMAN DTAC

'bis
Sef Proiect
" Titlu plansa:

Proiectat
2 S ~ - DATA: PLAN DE SITUATIE Plansa nr.
' Verificat | 2021 STR. Fdt. PARC NORD 5 STR. ALEEA PARC NORD G2/2

D




STR. MR. BURCEA COPILESCU ANDREI
TRONSON 67C - 67D

/|PE100 SDR11 Dn 63mm

/ |L =130m

%) P I Ll
RACORD GNRP
STR. MR. BURCEA COPILESCU ANDREINR. 14}
DUMITRU LEVERS '
PE100 SDR11 Dn 32mm
L=3,7m

V!Z,—i\'!.' SPRE NESCHIM

"ROSIO

JUD
PRI

¢ 110.05.2018

La executare se vor pastra distantele de
siguranta intre conductele subterane ale
retelei de gaze naturale si diferite construetii
sau instalatii, conform Tabel 1 din NTPEE -

conf. HG 766 /1997.

Categoria de importanta a lucrarii este ,,C"

LEGENDA :

el Rctea distributie g. n. redusa presiune existenta

. Nod de legatura
M 63

Mufa electrofuziune Dn 63:mm - .
——>¢——"Limita de proprietate

wowsens@ Racord GN
CC Cap terminal

i

Retea distributie g. n. redusa presiune proiectata

INDICATORI NUME

REFERAT / EXPERTIZA NR./ DATA

ART. o s e e _
__Beneficiar : Proiect
roiect nr.
PREMIER ENERGY S.R.L. 02-RV/03.2021
Bh IFI e . , o I s ?J - - Titlu proiect: EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GN. |~ o
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Scara. REDUSA PRESIUNE si racordurile aferente in FAZA:
Sef Project 1:1000 ROSIORII DE VEDE, JUD. TELEORMAN DTAC
Proiectat . Titlu plansa :
DATA: = Plansa nr.
: PLAN DE SITUATIE G2/3
Verificat 2021 STR. MR. RIIRCEA COPILFSCTI ANNRFET /




4

RACORD GNRP
STR. Fdt. CARPATI NR. 56C |~
CALOTA ALEXANDRU
PE100 SDR11 Dn 32mm
L=2

,5m

it IZBICEANU

%

STR. Fdt. CARPATI
TRONSON 368A - 368B
PE100 SDR11 Dn 63mm
L =65m

Anexala a
desk

ERIA MUNRS
OSIORI DEX

IZAT SPRE

construire

10.05.2018

La executare se vor pastra distantele de
siguranta intre conductele subterane ale
retelei de gaze naturale si diferite constructii
%\j?{f sau instalatii, conform Tabel 1 din

NTPEE -

conf. HG 766 / 1997.

Categoria de importanta a lucrarii este ,,C"

LEGENDA :

@SS Retea distributie g. n. redusa presiune proiectata
e ctea distributie g. n. redusa presiune existenta

TR 90/63  Teu redus clectrofuziune Dn 96/63 mm ..
< —3¢—>¢ Limita de proprietate

368A

Nod de legatura

UDETUL 7E L EGRRTARP Ravyrd GN |
PRIMARIA MUnicIpi§iG) Caplterminal
ROSIORI DF VEDE ”
ANEXA
LA ,
CERTIFICATUL D URBANISH
N T ain P05 o
Arititect. . df B
INDICATORI NUME REFERAT / EXPERTIZA NR./ DATA
ART, e e e | ——————e S s
Beneficiar ; L, baist
- roiect nr.
PREMIER ENERGY S.R.L. 02-RV/03.2021
EPRETEe ot | s — [ — l)/ [ Titlu proiect; EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE G.N. o
SPEC]FICATI_E NUMNE SEMNATURA Scard; REDUSA PRESIUNE si racordurile aferente in FAZA:
Sef Proiect 1:1000 ROSIORII DE VEDE, JUD. TELEORMAN DTAC
Proiectat : ;
. ) Titlu plansa :
- DATA: PLAN DE SITUATIE Plansa nr.
Verificat 2021 STR. Fdt. CARPATI G2/4




RACORD GNRP

STR. Fdt, 3CALUSARI NR. 14G
STANCU 1. JANE

PE100 SDR11 Dn 32mm

L=3m

1

\URETUL TECEORMAN 7> ©
A BHTIMUNICIPIULUI
SIOR] Nz

STR. Fdt. 3 CALUSARI
TRONSON 355A - 355D
PE100 SDR11 Dn 63mm
L =60m

.a executare se vor pastra distantele de
iguranta intre conductele subterane ale
jete!ei de gaze naturale si diferite constructii
au instalatii, conform Tabel 1 din NTPEE -
0.05.2018

VIZAT 45
COLLSTT Il
A71oxa la alo

oA\ o G

LEGENDA :

Categoria de importanta a lucrarii este ,,C"
conf. HG 766 / 1997.

SRR, Reica distributic g. n. redusa presiune proiectata
SR oo distributic g. n. redusa presiune existenta

Nod de legatura

M 63 Mufa electrofuziune Dn 63 mm
] —3¢—>Limilta de proprietate .. SLLEWNE

.
ELEORMAN: @ Racord GN

i _lUf\::i(iiigéLéLm CC| Cap terminal
RRT DE =

) .
CERTIEICATUL DE URBANISM

A | - B
Nr '74 ....... din «27!__ ‘?2__7’}‘;%
L A A ST Rl - |
. hrivitect-sel
INDICATORI NUME REFERAT / EXPERTIZA NR./ DATA
ART. L I A U e s N e
*  Beneficiar : ——
J rolect nr.
PREMIER ENERGY S.R.L. 02-RV/03.2021
B SPECIFICATIE : { Sy | - Titlu proiect: EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE G.N.
! SFECIFIC NUME SMII\FURA scara; REDUSA PRESIUNE si racordurile aferente in FAZA.:
Sef Project 1:1000 ROSIORII DE VEDE, JUD. TELEORMAN DTAC
i st S| — - _
/\ Proiectat . BATA: Titlu 913115%1: : Plansa nir.
Verificat 2021 ‘:]:‘}.I\.P.E ,S lﬁr UAT}E“ Falis I,




STR. LIBERTATII
TRONSON 48C - 48D
PE100 SDR11 Dn 63mm

RACORD GNRP
STR. AGRICULTORI NR. 65
DIACONU STELUTA

PE100 SDR11 Dn 32mm
L=12m

AT

Coistrune

(fl'.ﬁ'fm'—?__fi

PRINIARIA

Antexa la afitorizatia e

MUNICIP
ROSIYRI DE VEDE

VBARE i

/Arhitect-s(y

Strada 1933

STR. AGRICULTORI

ATRONSON 48D - 48E
4 PE100 SDR11 Dn 63mm

L =290m

RACORD GNRP

STR. AGRICULTORI NR. 38

PETRICA TEODOR

PE100 SDR11 Dn 32mm

L =5m
RACORD GNRP
STR. AGRICULTORI NR, 42
STANCIU BANU SORIN
PE100 SDR11 Dn 32mm
L=5m

EORMAN
IGiRIuLUI

2|

M 63

—3¢—>¢Limita de propr}g@_@:a TR

wwsnsms@® Racord GN //
CC Cap terminal;
iy

siguranta intre

conductele

10.05.2018

La executare se vor pastra distantele de
subterane
retelei de gaze naturale si diferite constructii
sau instalatii, conform Tabel 1 din NTPEE -

ale

conf. HG 766/ 1997,

Categoria de importanta a lucrarii este ,,C"

LEGENDA :

Retea distributie g. n. redusa presiune proiectata

Retea distributie g. n. redusa presiune existenta

Nod de legatura

Mufa electrofuziune Dn 63 mm

STR. LIBERTATII si STR. AGRICULTORI

INDICATORI NUME REFERAT / EXPERTIZA NR./ DA_TA
B L T = me e e e . .
Beneficiar : Philect
B rolect nr.
PREMIER ENERGY S.R.L. 02-RV/03.2021
— wl T e t e /4 S " |Titlu proiect: EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE G.N. | '
SPECIFICATE;J WAEME S TURZ: soard. REDUSA PRESIUNE si racordurile aferente in FAZA:
Sef Proiect 11000 ROSIORII DE VEDE, JUD. TELEORMAN DTAC
Proiectat e Titlu plansa :
. i 1tlu ansa - 5

- - DATA: PLAN DE SITUATIE Pl
Verificat 2021

G2/6




